
Przasnysz, dnia 08.10.2015r.

OCENA JAKOŚCI WODY NR 33/2015

Na podstawie:
• art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 

2015r. poz. 1412)
• art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 139)
• § 16 ust.l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.6000-2-243/2015 z poboru próbek wody Nr 639- 
641 dokonanego w dniu 05.10.2015r. z:
- Stacji Uzdatniania Wody -  woda po uzdatnieniu,
- sieci -  Centrum Medyczne „Gajda-med.” Zaręby
- sieci -  Zespół Szkół Zaręby,
oraz na podstawie uzyskanych wyników badań parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i 
przeglądowym w/w próbek Nr sprawozdania HKL.6000-2-243/639,640,641/2015 z dnia 08.10.2015r, 
wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu 
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi 

z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele 
zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

Na podstawie sprawozdania z dnia 08.10.2015r, nr HKL.6000-2-243/639,640,641/2015
z przeprowadzonego badania wody z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele stwierdzono, 
że nie spełnia ona wymagań określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono 
obecność bakterii z grupy coli -  120 jtk/100 ml wody /SUW Zaręby) i 100 jtk/100 ml wody (Centrum Medyczne 
„Gajda-med.” Zaręby).

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach
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